
Nr. Standort des Hydranten
Druck dyn. Druck stat.

Durchfluß Q
max. Entnahme

Durchfluß Q
max. Entnahme

Leitung

[bar] [bar] [Liter/Minute] [Liter/Minute]

1 Köpflehen 9 - Kronsteiner 3,0 5,5 671 671

2 Sickingerstraße 112 - Hager 2,3 4,0 563 625

3 Kreuzung Sickingerstraße/ Köpflehen 4,5 6,0 1125 1125

4 Kreuzung Sickingerstraße/ Kreuzerweg 4,0 6,0 919 918

5 Bachbauernstraße 26 - Kramer 5,5 7,0 1375 1375

6 Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl 4,6 7,8 922 885

7 Sickingerstraße 81 - FFO Depot 4,5 7,8 898 885

8 Stadlerstraße 11 - Schobesberger 2,0 4,0 484 484

9 Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander 3,0 6,5 634 634

10 Kreuzung Schönbachstraße/Almbergweg 2,9 6,2 622 649

11 Sickingerstraße 82 - Bichler 4,2 8,0 821 780

12 Trattberg 47 - Fischer - nicht ausgelitert

13 Trattberg 43 - Riedl 1,8 6,1 425 459

14 Trattberg 37 - Verwanger 2,0 6,9 455 454

15 Trattberg 11 - Leberbauer 2,0 7,5 452 452

16 Sickingerstraße 67 - Depot SKK - nicht ausgelitert

17 Stockhammerweg 5 - Meindl 2,3 7,5 499 530

18 Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle 2,0 8,0 451 451

19 Erlath 5 - Roider 2,2 6,5 490 456

20 Hehenfelderstraße 24 - Hehenfelder 1,6 5,5 392 375

21 Hehenfelderstraße 13 - Gebetsroither 1,2 4,0 317 nicht ablesbar

22 Bachbauernstraße 2 - Riedl 3,8 6,4 819 866

23 Mitterleiten 20 - Mair 2,7 5,8 593 549

24 Mitterleiten 26 - Schindlauer 2,0 5,8 452 459

25 Mitterleiten 40 - Englbrecht 0,8 2,1 186 nicht ablesbar

40 Fantaberg 8 - Reiter 3,5 5,6 800 810

41 Steinbach - 920 Stichltg.

42 Moos Kammer - 650 Stichltg.

43 Moos Riedl - 460 Stichltg.

44 Moos Löschwasserbecken 100m³ -

45 Wörzing Löschwasserbecken 80m³ -

47 Wörzing 8 - Hinding - Starzinger 2,0 8,5 449 449 Stichltg.

49 Fantaberg 7 - Hehenfelder 3,0 5,3 682 671 Stichltg.
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